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Certificado N°: s o.
Certificate N°: NCC 13.1492 Revisdo/issue n°.: 5
Data de emisséao inicial: 17/10/2013 Certificado de Conformidade valido somente acompanhado das paginas de 1 a 4
Initial issued date: Certificate valid only accompanied of pages 1 through 4
Data de validade:
Validity date: 28/01/2023
Solicitante: Autronica Fire and Security AS
Applicant: Bromstadvegen 59 — 7047 Trondheim - Noruega
Fabricante: Autronica Fire and Security AS
Manufacturer: Bromstadvegen 59 — 7047 Trondheim - Noruega
Produto.: Interface e unidade de protecao de derivagdo BZ-500
Product:
Marca Comercial:
Trademark N/A
Tipo principal de protegcdo: .
) : i
Main type of protection:
Marcacéo: [Ex ia Ga] lIC
Marking: [Exia Da] llIC

Aprovado para emissdo em conformidade com o regulamento e normas aplicaveis
Organismo de Certificagéo:
Approved for issue in conformity with rule and applicable standards

Certification body: Digitally signed by WILSON MONTEIRO
BONATO JUNIOR:04261009803

Wilson Bonato
Gerente Técnico
Technical Manager

Posicao:
Position:

Certificado emitido conforme requisitos da avaliacdo da conformidade de equipamentos elétricos para atmosferas explosivas, anexo as Portarias
Inmetro n°. 179 de 18 de maio de 2010, n°. 270 de 21 de junho de 2011 e n°. 89 de 23 de fevereiro de 2012

Certificate issued in according to Brazilian requirements attached to INVIETRO’s Rule n°. 179 issued on May 18", 2010, n°. 270 issued on May
21" 2011 and ne. 89 issued on May 23", 2012

1. Este certificado somente pode ser reproduzido com todas as folhas.
This certificate may only be reproduced in full.

2. Este certificado ndo é transferivel e é de propriedade do organismo emissor.
This certificate is not transferable and remains the property of the issuing body.

3. Asituacéo e autenticidade deste certificado podem ser verificadas no website oficial do Inmetro.
The Status and authenticity of this certificate may be verified by visiting the website of the Inmetro.

4. Este certificado de conformidade foi emitido por um organismo de certificacé@o acreditado pela Cgcre - Coordenacgdo Geral de Acreditacao.
This certificate of conformity was issued by a certification body accredited by Cgcre.

Certificado emitido por: NCC Certificagbes do Brasil Ltda.
Certificate issued by: Acreditac@o Cgcre n° 0034 (16/10/2003)
Rua Conceigéo, n°® 233, Campinas, SP, Brasil, CEP 13010-916
CNPJ n° 16.587.151/0001-28

A 4
www.ncc.com.br CERTIFICACOES
do Brasil
A Bureau Veritas Company
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ExpLOSIVA Model with Assessment of Quality Management System of Production Process and Test on Product
Certificado N°: s o.
Certificate N°: NCC 13.1492 Revisdol/issue n°.: 5
Data de emisséo inicial: 17/10/2013 Certificado de Conformidade valido somente acompanhado das paginas de 1 a 4
Initial issued date: Certificate valid only accompanied of pages 1 through 4

Unidades fabris adicionais:
Additional manufacturing N/A
locations:

Este certificado é emitido como uma verificagdo que amostras, representativas da linha de produgéo, foram avaliadas e ensaiadas e atenderam as
normas relacionadas abaixo, e que o sistema de gestdo da qualidade do fabricante, relativo aos produtos Ex cobertos por este certificado, foi
avaliado e atendeu aos requisitos do Regulamento Inmetro. Este certificado € concedido sujeito as condi¢6es previstas no Regulamento Inmetro.

This certificate is issued as verification that samples, representative of production, were assessed and tested and found to comply with the
standards listed below and that the manufacturer’'s quality management system, relating to the Ex products covered by this certificate, was assessed
and found to comply with the Inmetro Regulation. This certificate is granted subject to the conditions as set out in Inmetro Rules.

NORMAS:
STANDARDS:

O produto e quaisquer variagdes aceitaveis para ele especificados na relagéo deste certificado e documentos mencionados atendem as seguintes
normas:

The product and any acceptable variations to it specified in the schedule of this certificate and the identified documents, was found to comply with
following standards:

ABNT NBR IEC 60079-0:2013
Versao corrigida em 2016

ABNT NBR IEC 60079-11:2013
Verséo corrigida em 2017

Atmosferas Explosivas — Parte 0: Equipamentos — Requisitos gerais.

Atmosferas Explosivas — Parte 11: Protecao de equipamento por seguranga intrinseca “i”.

ABNT NBR IEC 60079-26:2016 Atmosferas Explosivas — Parte 26: Equipamento com nivel de protegdo de equipamento (EPL) Ga.

As normas relacionadas nédo se referem aos equipamentos e componentes Ex certificados e utilizados na montagem completa.

Este certificado ndo indica conformidade com outros requisitos de seguranga e desempenho elétrico além daqueles expressamente incluidos nas
normas relacionadas acima.
The standards listed does not refer to the certified Ex equipment and components used in the whole assembly.

This certificate does not indicate compliance with electrical safety and performance requirements other than those expressly included in the
standards above listed.

RELATORIOS DE ENSAIO E AVALIAGAO:

TEST AND ASSESSMENT REPORTS:

Amostras do(s) produto(s) relacionado(s) passaram com sucesso nas avaliagdes e ensaios registrados em:
Samples of the product(s) listed have successfully met the examination and test requirements as recorded in:

Relatério(s) de ensaio:

Test report(s):

NO/NEM/EXTR11.0004/00 (Nemko — 10/05/2011) NO/NEM/EXTR11.0004/01 (Nemko — 25/08/2014) NO/NEM/EXTR11.0004/02 (Nemko — 04/05/2015)
NO/NEM/EXTR11.0004/03 (Presafe — 14/08/2019)

Relatério de auditoria / Relatério de Avaliagcdo da Qualidade:
Audit report / Quality Assessment Report:

Data da auditoria: 21 e 22/08/2018
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ExpLOSIVA Model with Assessment of Quality Management System of Production Process and Test on Product
Certificado N°: s o.
Certificate N°: NCC 13.1492 Revisdol/issue n°.: 5
Data de emisséo inicial: 17/10/2013 Certificado de Conformidade valido somente acompanhado das paginas de 1 a 4
Initial issued date: Certificate valid only accompanied of pages 1 through 4
DESCRICAO:
DESCRIPTION:

Produtos e sistemas abrangidos por este certificado sdo como segue:
Products and systems covered by this certificate are as follows:

O BZ-500 é uma interface e unidade de prote¢do de derivag@o para interconexdo entre a barreira de seguranca certificada e os detectores
intrinsecamente seguros. A placa eletronica do circuito é instalada internamente no invélucro da interface e unidade de protecéo, a mesma contém
uma secdo de ndo intrinsecamente segura e uma segcdo com um dispositivo de derivagcdo intrinsecamente seguro. As duas se¢des sdo
interconectadas com separacéo galvanica certificada ou barreira de seguranca a diodos.

Caracteristicas técnicas:
Terminais ndo seguros (7, 8, 9, 10, 11, 12):
Un =250V

Terminais de entrada (1 e 4):

U=28V
li=93 mA
Pi=0,65W

Terminais de saida AL_Com/EX (3 e 6)
U, =15,75V

lo = 63,5 mA

P,=0,44 W

Co=0,48 pF

L, =1,26 mH

Codigo de Barras (GTIN):
N/A

CONDICOES DE CERTIFICACAO:
CONDITIONS OF CERTIFICATION:

Este certificado é vélido apenas para o produto de modelo idéntico ao produto efetivamente ensaiado. Quaisquer modificacdes no projeto, bem
como a utilizagdo de componentes e/ou materiais diferentes daqueles definidos pela documentacéo descritiva do produto, sem a prévia autorizagao
da NCC, invalidaréo este certificado.

This certificate is valid only for the model of product identical to effectively tested. Any changes in the project, and the use of components and / or
materials different from those defined by the descriptive documentation of the product, without the prior permission of the NCC, will invalidate this
certificate.

O usuério tem responsabilidade de assegurar que o produto serd instalado/utilizado em atendimento as instru¢cdes do fabricante e as normas
pertinentes em instalacGes elétricas em atmosferas explosivas.

The user is responsible for ensuring that the product must be installed / used according the manufacturer's instructions and the relevant standards in
electrical installations in explosive atmospheres.

As atividades de instalagdo, inspecdo, manutencgdo, reparo, revisdo e recuperagdo dos equipamentos sdo de responsabilidade dos usuérios e
devem ser executadas de acordo com o0s requisitos das normas técnicas vigentes e com recomendagdes do fabricante.

The installation activities, inspection, maintenance, repair, overhaul and recovery of equipment are the responsibility of users and must be
implemented in accordance with the requirements of current technical standards and manufacturer's recommendations.
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Certificado de Conformidade Ex

Ex Certificate of Conformity

Modelo com Avaliacdo do Sistema de Gestdo da Qualidade do Processo de
Producao e Ensaios no Produto
Model with Assessment of Quality Management System of Production Process and Test on Product

Certificado N°:
Certificate N°:

Data de emisséo inicial:
Initial issued date:

NCC 13.1492

17/10/2013

Revisdol/issue n°.: 5

Certificado de Conformidade valido somente acompanhado das paginas de 1 a 4
Certificate valid only accompanied of pages 1 through 4

DOCUMENTAGAO CONTROLADA, DESCRITIVA DO PRODUTO (CONFIDENCIAL):
DESCRIPTIVE CONTROLLED DOCUMENTS OF THE PRODUCT (CONFIDENTIAL):

Tabela/ Table 1 — Documentagao descritiva

Identificacéo Revisédo Identificacéo Revisédo Identificac&o Revisédo
Identification Issue Identification Issue Identification Issue
116-9212-326.0001 05/06/2019 Doc-1003753 1 116-BZ-081 E
Doc-1003708 2 7212-326.107 0 7212-326.007 0
Doc-1003694 1 Doc-1003777 1 Doc-1001754 3
7212-326.000 0 Doc-1001568 2 116-P-BZ500EX/CBR 07/10/2013
BZ-099 21/06/13 Doc-1001335 2
REGISTRO DE AVALIACAO DA CONFORMIDADE TECNICA E DETALHES DE REVISOES DO CERTIFICADO:
TECHNICAL CONFORMITY ASSESSMENT REGISTER AND DETAILS OF CERTIFICATE ISSUES:
Tabela/ Table 2 — Histérico do certificado
Revisdo Data de revisao Certificado Descrigcao Processo BPM
Revision Revision date Certificate Description Process
0 17/10/2013 NCC 13.1492 Emiss&o inicial 20343/12.1 90803
1 19/10/2015 NCC 13.1492 Revisdo de alguns dsc’e";l:'r’::égs que ndo afetam na 20343/12.1.M1.Rev.01 230251
2 26/10/2015 NCC 13.1492 Correcao de endereco do solicitante. 20343/12.Rev.02 233760
3 31/10/2016 NCC 13.1492 Recertificacdo do processo 20343/12.1 e altera¢des em 39065/16.1 311764
alguns componentes na placa.
4 10/04/2019 NCC 13.1492 Alteracéo do endereco do solicitante da certificagao. 20343/12.1.Rel.M1.Revl 490203
5 28/01/2020 NCC 13.1492 Apenas alteragdes documentais sem impacto na 20343/12.1.Re2 558713
seguranga do produto e alteracéo do solicitante.
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